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Verwendungseinschrankung von Feuerwehrhelmen aus Textil-Phenol-
Kunststoff (PF-SF)

Bei Feuerwehrhelmen aus Textil-Phenol-Kunsistoff (PF-SF) nach derzeit gultigen Norm
DIN EN 443 sind mehrfach Probleme aufget venn diese in einer Umgebung mit extrem
hohen Temperaturen verwendet wu in verschiedenen Bundeslandern bei
Ubungen in Brandilbungscontainern ]
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nicht genutzt werden.

Im Bereich der technischen Hilfeleistung oder in ,kalten Bereichen* des Feuerwehrdienstes
gibt es fur die Verwendung solcher Helme keine Einschrankung.

Eine Neubeschaffung von Feuerwehrhelmen aus Textil-Phenol-Kunststoff bzw. von Helmen
bei denen der Hersteller keine ausreichenden Angaben zur Temperaturbestandigkeit
machen kann, sollte nicht erfolgen.



